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Zateplení obvodových stěn a střech objektu
Domov ve Vlašimi - poskytovatel sociálních služeb

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095

DPS

Stávající konstrukce.

Tepelná izolace z minerálních vláken. ( tl.120 mm, 40mm, 30mm )
Tenkovrstvá minerální omítka zrnitosti 2 mm + barvený fasádní silikonový nátěr.
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Nový okapový chodník - betonové dlaždice 500/500/40 mm
do štěrkopískového lože, celkem cca 65 m.

POZNÁMKY
Zateplení provedeno obkladem ETICS.
Zateplení bude „přetaženo“ min. 30 mm přes rám oken.  
Veškeré konstrukce musí být provedeny dle doporučení výrobců a v souladu
s platnými předpisy (závaznými i doporučenými).
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