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LEGENDA

USTREDNA EVAKUACNIHO ROZHLASU
MIKROFONNIi STANICE HLAVNI

REPRODUKTOR PODHLEDOVY

REPRODUKTOR NASTENNY
REPRODUKTOR PROJEKTOR

POZARNI MIKROFON

STOUPACKA

ZAKONCOVACi MODUL

KABEL S FUNKCNI INTEGRITOU PRI POZARU P-60-R,

SPES. B2ca,s1, dO, PRAFLADUR-O 2x1.5

KABEL S FUNKCNI INTEGRITOU PRI POZARU P-60-R,
SPES. B2ca,s1, d0, PRAFLAGUARD 4x2x0,8

Cislovani reproduktoru

Cislo smyeky
Cislo linky

\T\ Cislo reproduktoru

POZNAMKA:

- Rozmisténi reproduktord ERO bude ovéfeno
zkouSkou srozumitelnosti, v pfipadé potfeby musi byt
pfi realizaci doplnény;

- Reproduktory pracuji v rozsahu 1.5W-3W-6W, proto
v Uzkych chodbach a mistnostech jejich vykon muze
byt zménén.
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ZPRACOVAL PODPIS

ZMENA UZIVANi A DOVYBAVENI OBJEKTU EPS DOMOVA U ANEZKY
POSKYTOVATEL SOCIALNICH SLUZEB, LUSTENICE

INVESTOR  DOMOV U ANEZKY, NOVA 303, 242 94 LUSTENICE

HIP Ing.Lenka JakSovéa

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing.lvan Machaéek

STUPEN PROJEKTU

DPS

novolomr

FIRE& SECURITY SYSTEMS

AVALON s.r.0.
Rokycanova 18, 130 00 Praha 3
IC 63978865

VYPRACOVAL Olha Shob?terlko tel: 222 592 666
STAVEBNi OBJEKT DUA LUSTENICE AUTORIZAGNI RAZITKO e-mail: projekce@avalon.cz
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