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USTREDNA EPS
OBSLUZNE POLE POZARNi OCHRANY

KLICOVY TREZOR POZARNI OCHRANY

VSTUPNI PRVEK

VYSTUPNI PRVEK
NAPAJECI ZDROJ, EN54-4

KLICOVY PREPINAC - TEST LTK
OPTICKO KOUROVY HLASIC

OPTICKO-TEPLOTNI HLASIC
TLACITKOVY HLASIC
OPTICKA SIGNALIZACE

‘L STOUPACKA

2x2x0,8

4x2x0.8

KABEL P30-R, VEDENI EPS pro OPPO - KABEL PRAFLAGUARD
T 2x2x0.8

SMYCKOVE VEDENI EPS - KABEL PRFLACOM 1x2x0,8
KABEL P30-R, OVLADACI LINKA EPS - KABEL PRAFLAGUARD

N KABEL P30-R, VEDENI EPS pro KTPO - KABEL PRAFLAGUARD

KABEL TCEPKPFLE 3x4x0,8 (ULOZENI V ZEMI V TRUBCE - VENKOVNI

TRASA K ZAVORAM A BRANAM)
LINEARNi TEPLOTNI KABEL 88°C

PRECHODOVA SVORKOVNICE FUNKCNI ZA POZARU:

PRECHOD KABELU DO ZEME VE VENKOVNIM PROSTORU

POHONY VJEZDOVYCH ZAVOR

Cislovani hlasi¢u

Cislo hlasice
Cislo linky

Cislo ustfedny

ZMENA C.

DATUM STRUCNY POPIS ZMENY

ZPRACOVAL PODPIS

ZMENA UZIVANI A DOVYBAVENI OBJEKTU EPS DOMOVA U ANEZKY
POSKYTOVATEL SOCIALNICH SLUZEB, LUSTENICE

INVESTOR ~ DOMOV U ANEZKY, NOVA 303, 242 94 LUSTENICE

HIP

Ing.Lenka JakSova

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing.lvan Machagek

VYPRACOVAL Olha Shobotenko

STUPEN PROJEKTU

DPS

PUDORYS PUDA NOVY STAV

n.ovolanr

IRE & SECURITY SYSTEMS.

AVALON s.r.0.
Rokycanova 18,130 00 Praha 3

I€ 63978865
tel: 222 592 666

STAVEBNI OBJEKT DUA LUSTENICE AUTORIZAGNI RAZITKO e—mail: projekce@avalon.cz
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Tyto podklady jsou vlastnictvim firmy COS exim s.r.o.
Reprodukce, distribuce a predvadéni tfetim osobam je dovoleno jen s pisemnym souhlasem majitele.
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