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LEGENDA O/ZNACENI KABELOVYCH RO/ZVODU
LEGENDA EPS

IN 1S KABEL B2ca,s1,d0 1x2x0.8 S FUNKCNI INTEGRITOU, PRO NAPOJENI OVLADANI DVERI . SILNOPROUDEHO ROZVADECE, VYTAHU A PRIPOJENI MAJAKU
N

USTREDNA EPS (250 higsitt na kruhu)

TABLO EPS

OPPO (OBSLUZNY PANEL POZARNI OCHRANY)
KTPO (KLICOVY TREZOR POZARNI OCHRANY)
ZDP (ZARIZENI DALKOVEHO PRENOSU)
MULTISENZOROVY HLASIC S PATICI A IZOLATOREM

MULTISENZOROVY HLASIC S PATICI A IZOLATOREM NAD PODHLEDEM
A INTEGROVANOU SIRENOU V HLASICI

IN' 1x KABEL 3¢2,5 B2ca,s1,d0, S FUNKENT INTEGRITOU 60 min., NAPAJENT (230V)

A A = DKABEL S FUNKCNE INTEGRITOU 60min., kabel 2x2x0,8 B2ca,s1,d0 PRIPOJENT TABLA A OPPO

KABELY B2ca,s1,d0 1x2x0,8 PRIPOJENI UNEARNIHO - TEPLOTNIHO KABELU

KABEL2x,5 B2ca,s1,d0, S FUNKCNI INTEGRITOU 60 min., LINKA NZS
KABEL2x,5 B2ca,s1,d0, S FUNKCNI INTEGRITOU 60 min., LINKA NZS
KABEL4x2x0,8 B2ca,s!,d0, S FUNKCNI INTEGRITOU 60 min., OVLADANI NZS 0D EPS A PRIPOJENI MIKROFONU
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TLAGITKOVY HLASIC terveng, IP24
VSTUPNE VYSTUPNI MODUL (1xV¥STUP/3xVSTUP)

KRUHOVE VEDENI NA PUDE PO POVRCHU V CHRANICKACH

VSTUPNE VYSTUPNI MODUL (2xVYSTUP(230V MAX.60W)/4xVSTUP)
VYSTUPNI ODBOCNY MODUL (1xVYSTUP)
RELEOVY MODUL (4xRELE MAX.230V/60W)

POPLACHOVY ZVON NEBO SIRENA 6" 24V

MAJAK
AN LINEARND HLASIC — TEPLOTNI KABEL
PUDORYS PODKROVI .
LEGENDA EPS ® pvere (A)
NOVY MULTISENZOROVY HLASIC S PATICI A IZOLATOREM DVERE OPATRENY ELEKTROMECHANICKYM ZAMKEM
KABELAZ POZARNI LINKY BEZ FUNKCNI ODOLNOSTI PRI POZARU VBEZNEM PROVOZU UZAMCENY N
s AR o . L V PRIPADE POZARU DOJDE K ODBLOKOVANI DVERI
KABELAZ POZARNI LINKY S FUNKCNI ODOLNOSTI PRI POZARU ELEKTOMECHANICKY ZAMEK DODAVKOU EPS
. S _ P 7 e _ AN [ DE 7 A MONITORING - ZAMEK UZAMCEN
PRIPOJENI NASLEDNEHO OVLADANI VYTAHU NOVY ROZVADEC REPS=5 FUNKCNI ODOLNOSTE PRI-POZARU KOVANI, KLIKY - NEJSOU DODAVKOU EPS
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FLEKTROMECHANICKY ZAMEK S FUNKCNI ODOLNOSTI PRI POZARU
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RIDICT JEDNOTKA ACS
[N 130/1 UMTSTENA NAD DVERMI
S ELEKTROMECHANICKY ZAMEK S FUNKCNI QDOLNOSTI PRI POZARU
KaDOVy ZAMEK PROJEKT NERESI SYSTEM NZS
: * : : KaDOVY ZAMEK/VENKOVNS
|l I
LEGENDA OZNACGENi
LEGENDA MISTNOSTI CAST o
B m (OE 004 CM. C.INV. | OCEL MISTNOSTI POVODNI | GCEL MISTNOSTI NOVY PLOCHA | POCET LOZEK Eggﬁigw CISLO
= P P et |-VSTUP/ 0-VYSTUP
NASLEDNE OVLADANI
B |
0%9 132/1
‘ ‘ = ; 005 g\
B /' USThe DA Wil
" b } ﬁ T
= s |
131/1 2P, 131/1
KRUADVE VEDR
i 1R 024 074

{ | ” | A Ei | |ng Michaela Digitalné podepsal Ing. Michaela
3.01 | X ,, , Stahlavska
2 ||| I ahlavsk
@m | o /078 Stahlavska Datum: 2025.06.25 12:03:59 +02'00'
| = ; } ol |em /F | ‘;: = |
Y i J 017 016 N\
| VAN N Y SN ¥

ZMENA C. DATUM STRUCNY POPIS ZMENY

ZPRACOVAL PODPIS

DOMOV SENIORU VOJKOV

STUPEN PROJEKTU :nl E y E
HIP Ing.Lenka JakSova +
‘ - . . COLSYS S.R.O.
ZODP.PROJEKTANT Ing.Michaela Stahlavska

BUSTEHRADSKA 109
L] VYPRACOVAL Ing.Michaela Stahlavska

\ INVESTOR  Domov seniorll Vojkov, poskytovatel soc. sluzeb, Vojkov 1,257 53 Vrchotovy Janovice

272 03 KLADNO
STAVEBNi OBJEKT VOJKOV BUDOVA .1 AUTORIZACNI RAZITKO Tel. : +420 312 278 111
i i i DiL DOKUMENTACE D1.4.5 EPS+ACS FORMAT: 8xA4
NAZEV VYKRESU DATUM: 05/2025

PUDORYS 3.NP-NOVY STAV

ARCH.C.

C.v.: 01-04

Tyto podklady jsou vlastnictvim firmy COS exim s.r.o.
Reprodukce, distribuce a predvadéni tfetim osobam je dovoleno jen s pisemnym souhlasem majitele.



AutoCAD SHX Text
POČET LŮŽEK

AutoCAD SHX Text
LEGENDA MÍSTNOSTÍ ČÁST 

AutoCAD SHX Text
3.01

AutoCAD SHX Text
Č.INV.

AutoCAD SHX Text
ÚČEL MÍSTNOSTI PŮVODNÍ

AutoCAD SHX Text
PLOCHA

AutoCAD SHX Text
ÚČEL MÍSTNOSTI NOVÝ

AutoCAD SHX Text
Č.M.

AutoCAD SHX Text
425,07

AutoCAD SHX Text
PŮDA

AutoCAD SHX Text
PŮDA

AutoCAD SHX Text
KRUHOVÉ VEDENÍ NA PŮDĚ PO POVRCHU V CHRÁNIČKÁCH 

AutoCAD SHX Text
EPS

AutoCAD SHX Text
TAB

AutoCAD SHX Text
OPPO

AutoCAD SHX Text
ZDP

AutoCAD SHX Text
TABLO EPS 

AutoCAD SHX Text
ÚSTŘEDNA EPS  (250 hlásičů na kruhu)

AutoCAD SHX Text
OPPO (OBSLUŽNÝ PANEL POŽÁRNÍ OCHRANY)

AutoCAD SHX Text
KTPO (KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY)

AutoCAD SHX Text
ZDP (ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU)

AutoCAD SHX Text
TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ červený, IP24

AutoCAD SHX Text
VÝSTUPNÍ ODBOČNÝ MODUL (1xVÝSTUP) 

AutoCAD SHX Text
POPLACHOVÝ ZVON NEBO SIRÉNA 6" 24V

AutoCAD SHX Text
MAJÁK 

AutoCAD SHX Text
REL

AutoCAD SHX Text
MAJÁK

AutoCAD SHX Text
MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM

AutoCAD SHX Text
VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ MODUL (1xVÝSTUP/3xVSTUP) 

AutoCAD SHX Text
IO3

AutoCAD SHX Text
VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ MODUL (2xVÝSTUP(230V MAX.60W)/4xVSTUP) 

AutoCAD SHX Text
RELEOVÝ MODUL (4xRELÉ MAX.230V/60W)

AutoCAD SHX Text
I2O4

AutoCAD SHX Text
LEGENDA EPS

AutoCAD SHX Text
LINEÁRNÍ HLÁSIČ - TEPLOTNÍ KABEL

AutoCAD SHX Text
AIM

AutoCAD SHX Text
LEGENDA NZS

AutoCAD SHX Text
01/  LINKA Č.1

AutoCAD SHX Text
1N

AutoCAD SHX Text
1/01/025

AutoCAD SHX Text
KRUHOVÉ VEDENÍ PRO HLÁSIČE BEZ FUNKČNÍ INTEGRITY

AutoCAD SHX Text
01/  LINKA Č.1

AutoCAD SHX Text
ČÁST KRUHOVÉHO  VEDENÍ PRO HLÁSIČE PROVEDENÉHO S FUNKČNÍ INTEGRITOU 30.min. 

AutoCAD SHX Text
1N

AutoCAD SHX Text
1x KABEL 3x2,5 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min., NAPÁJENÍ (230V)

AutoCAD SHX Text
KABELY B2ca,s1,d0 1x2x0,8 PŘIPOJENÍ LINEÁRNÍHO  TEPLOTNÍHO KABELU

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
2A = 2xKABEL S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60min., kabel 2x2x0,8 B2ca,s1,d0  PŘIPOJENÍ TABLA A OPPO

AutoCAD SHX Text
1S

AutoCAD SHX Text
KABEL2x1,5 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min., LINKA NZS

AutoCAD SHX Text
KABEL2x1,5 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min., LINKA NZS

AutoCAD SHX Text
KABEL4x2x0,8 B2ca,s1,d0, S FUNKČNÍ INTEGRITOU 60 min.,OVLÁDÁNÍ NZS OD EPS A PŘIPOJENÍ MIKROFONŮ

AutoCAD SHX Text
1S KABEL B2ca,s1,d0 1x2x0,8 S FUNKČNÍ INTEGRITOU, PRO NAPOJENÍ OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ , SILNOPROUDÉHO ROZVADĚČE, VÝTAHU A PŘIPOJENÍ MAJÁKU

AutoCAD SHX Text
MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM NAD PODHLEDEM  A INTEGROVANOU SIRÉNOU V HLÁSIČI

AutoCAD SHX Text
1 - ÚSTĚDNA Č.1

AutoCAD SHX Text
01 - LINKA Č.01

AutoCAD SHX Text
025 - POZICE PRVKU NA KRUHOVÉ LINCE

AutoCAD SHX Text
LEGENDA OZNAČENÍ PRVKŮ EPS

AutoCAD SHX Text
LEGENDA OZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ

AutoCAD SHX Text
NZS

AutoCAD SHX Text
NÁSTĚNNÝ EVAKUAČNÍ REPRODUKTOR 6W

AutoCAD SHX Text
STROPNÍ EVAKUAČNÍ REPRODUKTOR (DO PODHLEDU)

AutoCAD SHX Text
RÚ

AutoCAD SHX Text
MIKROFONNÍ PULT

AutoCAD SHX Text
EVAKUAČNÍ MIKROFON

AutoCAD SHX Text
MIXÁŽNÍ PULT

AutoCAD SHX Text
MP

AutoCAD SHX Text
ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA NZS

AutoCAD SHX Text
AIM

AutoCAD SHX Text
AIM

AutoCAD SHX Text
002

AutoCAD SHX Text
130/1

AutoCAD SHX Text
004

AutoCAD SHX Text
005

AutoCAD SHX Text
014

AutoCAD SHX Text
015

AutoCAD SHX Text
016

AutoCAD SHX Text
017

AutoCAD SHX Text
018

AutoCAD SHX Text
019

AutoCAD SHX Text
020

AutoCAD SHX Text
021

AutoCAD SHX Text
022

AutoCAD SHX Text
024

AutoCAD SHX Text
025

AutoCAD SHX Text
026

AutoCAD SHX Text
027

AutoCAD SHX Text
028

AutoCAD SHX Text
029

AutoCAD SHX Text
030

AutoCAD SHX Text
2.NP.

AutoCAD SHX Text
1S

AutoCAD SHX Text
1S

AutoCAD SHX Text
1S

AutoCAD SHX Text
KRUHOVÉ VEDENÍ 

AutoCAD SHX Text
132/1

AutoCAD SHX Text
131/1

AutoCAD SHX Text
131/1

AutoCAD SHX Text
ÚSTŘEDNA

AutoCAD SHX Text
1x OUT - SUMÁRNÍ POŽÁR - OVLÁDÁNÍ VÝTAHU

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ NÁSLEDNÉHO OVLÁDÁNÍ VÝTAHU

AutoCAD SHX Text
NOVÉ NÁSLEDNÉ OVLÁDÁNÍ-STÁVAJÍCÍ KABEL

AutoCAD SHX Text
NOVÝ SILOVÝ ROZVADĚČ

AutoCAD SHX Text
NOVÝ MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREMMULTISENZOROVÝ HLÁSIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM

AutoCAD SHX Text
KABELÁŽ POŽÁRNÍ LINKY BEZ FUNKČNÍ ODOLNOSTI PŘI POŽÁRU

AutoCAD SHX Text
KABELÁŽ POŽÁRNÍ LINKY S FUNKČNÍ ODOLNOSTI PŘI POŽÁRU

AutoCAD SHX Text
KRABICE S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU

AutoCAD SHX Text
ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU

AutoCAD SHX Text
NOVÝ ROZVADĚČ REPS-S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU

AutoCAD SHX Text
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ACS

AutoCAD SHX Text
UMÍSTĚNA NAD DVEŘMI

AutoCAD SHX Text
KÓDOVÝ ZÁMEK

AutoCAD SHX Text
POŘADOVÉ ČÍSLO 

AutoCAD SHX Text
PODLAŽÍ

AutoCAD SHX Text
I-VSTUP/ O-VÝSTUP

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
ÁSLEDNÉ OVLÁDÁNÍ

AutoCAD SHX Text
KÓDOVÝ ZÁMEK/VENKOVNÍ

AutoCAD SHX Text
ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU


	Listy a pohledy
	Pudorysy


		2025-06-25T12:03:59+0200
	Ing. Michaela Šťáhlavská




