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VENKOVNI OSVETLENI OBJEKTU
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1. Zdkres stévojicich podzemnich siti je pouze orientaini a neslouZi
Nejm. dovolend vzddlenost pti soubshu podzemnich vedeni  Nejm. dovolend vzddlenost pfi k¥izeni podzemnich vedent jako vytyCovaci vykres. Pred zahdjenim stavebnich praci, budou $

kej
N
g
UPOZORNENI: / ) \

- st. podzemni sit& vyty&eny jejich sprdvci a preddny protokoldrni formou.
a e Trasa projektovanych siti kiiZi pFipojky stdvajicich vedenf,
S ~|& |2 PROJEKTANT K.SKARDA Ay
> > s’ M >| 3| w 2. Pred zahozem je nutno uloZeni kabelového vedeni VO odsouhlasit SKOVA (g DﬂQ&WXDM ELEKTRO
“lg|els " “|18|glg . s pov&Fenym pracovnikem — reviznim technikem VED. PROJEKTANT | ING. JANA SOUCKQV KAREL SKARDA
DRUH SITI 3|3 3lgls]|s DRUH STl 3 Sle e S z8pis o prevzeti kabelového vedeni VO provede povéreny pracovnik 60/1 INVESTOR HORNICKE MUZEUM PRIBRAM, NAM. H. KLICKY 293, PRIBRAM VI Mmz. TESARIKA 136, 261 01 PRIBRAM |
HNEHHEHEE N HEHEHEE do stavebniho dentku - 60: 11301481 Tel.: 606 365 500
o|lo|lQ |9 |o|D o|l9|lo|lo|o|®T .
Ak W nlm g5 Ak W W 2|5 OBECN( URAD PRIBRAM _ KRAJ  STREDOCESKY
Kabely do 1KV 05| 03 04 [05 |0 0 Kabely do Tk a0s| 03 a1 |01 [0 |03 Prostfedi VIZ CSN a%oooLL: ~ VENKONI omﬁ%z_ AR HORNICKE MUZEUM — SACHTA C€.11A BYTIZ - 0o/2018
- _ ; . P.S.
Sdelovact kabely  |o03| |o4|os|os]os Saelovact kabely  |os| Joalo |0z |0z Kabel VO ulozen dle CSN 73 6005-PROSTOROVE USPORADANI' SITI TECH. VYBAVENI k.0. BYTIZ parc.t. 60/58, 60/55, 60/57, 60,106
Bl NAPETOVA SOUSTAVA: 3x230/400V~50Hz, TN—C-S ZAKAZKOVE CISLO 18051
ynovod do 5kPa 0404|0404 05|10 Plynovod do 5kPa 0101 (0101 01505 P
Ochrana pred nebezpetnym dotykem provedena dle CSN 33 2000-4-41ed.2: SO 06 — AREALOVE ROZVODY INJENYRSKYCH Sifi CAST 0.1.4
Plynovod do 0.3MPa 06040404 |05|1,0 Plynovod do 0.3MPa 01101 [01]01 [015] 05 A TERENNI OPRAVY = 250
MERITKO :
Yodoved pAjof|0e oo 08109 Yodovod phjoz|orsors] ol NEZIVYCH CASTI: OCHRANA SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA Frap— o
Kanalizace 0,5|05](10 [1,0 |05 Kanalizace 031020505 |0,




