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KuchynE Cyrila Boudy 2953, Kladno

01.t2.2022
Clrila Boudy i.p.2954
27201 Kladno
ieskd republika

Spoleinost

Kontaktni osoba

Adresa

Telefon
E-mail

Webovd strdnka

Zhotovltel

Stiedni pr0myslov6 Skola stavebni a Obchodni
akademie

Kladno, CYrila Boudy E.p. 2954, 272 0l

Spolednost

Kontaktnf osoba
Adresa

Telefon
E-mail

Webov6 strdnka

ASTM electric s.r.o.
lan Lendft
Kladno, Hufskd 1496, 27201

i nfo@astra-electric.cz

. Vfpoiet osvEtlenosti bodovou metodou dle EN 12454

. Vfpoiet iinitele osln6ni ve vnitinfch prostorech dle EN 124G4
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Svitidla pouiitri v tomto projektu

rYp NSzev Vfrobce Oznadeni Mnolstvl
svitidla

FUTUM 2.4ft VP Al 8800/840 LED,pr0myslov6,z6kladna z
PC,difuzor translucentnl rc,kab. viv.
PG 13,5,vent. ucp. BVPB-0I-
M12xl,5

TREVOS 22

Svitidla poulit6 v jednottivfch mistnostech

svitidlo

1.1 - Mistnost 1.07

FUTUM z.4ft.VP At 8800/840

1.2 - Mistnost 1.09

FUTUM 2.4ft VP At 8800/840

1.3 - Mistnost 1.12

FUTUM 2.4ft VP Al 8800/840

1.4 - Mistnost 1.08

FUTUM 2,4ft VP At 8800/840

Oznaieni svitidla Mnoistvi

102,0 w

2

510,0 w

10

408,0 w
I

102,0 w
2

D

D

Plikon [W]

| 1L,7 Wlmz

102,0

I t2,SWlmz

510,0

| 15,3 Wmz

408,0

I t2,4Wlmz

102,0D
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FUTUM 2.4fr.VP Al BB00/840
LED,pr0myslov6,z6kladna z PC,difuzor translucentni PC,kab.
13,5,vent. ucp. BVPB-OI- M12x1,5

vyv. PG Tfl:Y65

Tecfrnick6

Elektronichi piediadnik
Piepoditac[ koeficient
Tifda oslnEni

Tiida clon6ni
Maximdlni svitivost
Kryti IP
Blok ElProCADu

Symetrie svitidla

tEinnootni charakteristiky
PomErn,i u:itedni svEteln,i tok
Uhel polovidni osov6 svitivosti
PomErn,i svEteln,i tok vyz6ien'i do
prostorovdho
rihlu 0,586n sr (vrcholorni ilhel 90.)
Svdteln'i tok vyzdien,i do
prostorov6ho
(hlu 0,586n sr (vrcholorni rihel 90')
PomErnri svEteln,i tok vyzdien'i do
prostorov6ho
fhlu n sr (vrcholov'i rihel 120.)
SvEtelnV tok vyzdien,i do
prostorov6ho
0hlu n sr (vrcholorni rihel 120.)
Uiitedn'i sv6teln'i tok
Udinnost

CIE FIux Code

PomEr toku do dolnfho poloprostoru

Rozm6ry

SfftaxHloubkaxV'i5ka
Sv[t[ci plocha

Ziv6snd uiika

Sv6teln6 zdrrje
lx 51W,8190im, Ra 80,4000K

OznaEeni svltidla : D

Ne

1,00

D.l

G*1

315 cd/klm
IP 66

Symetrick6 podle rovin
C0 a C90 ',1 i'

100,0 o/o

59,5 o

49,0 o/o

,CI14|m

70,5 o/o

5773\m

8190|m
100,0 o/o

461751921941100
93,4

tt72xt45 x 100 mm
1170 x 140 x 50 mm
111,00 mm

ilP

{b*

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
40000 50000

das thl

- Rovina C0 - Rovina C90

10000
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Piehted visledk0

N6zw

1.1- Mistnost 1.07
Normiilovii osv6tlenost
dinitel oslnEni UGR
Viilcovd osvEtlenost
Strop - Normdlov6 osvEflenost
StEna 1 - Norm6lov5 osv6tlenost
StEna 2 - Normiilov6 osv6tlenost
StEna 3 - Norm6lovd osv6tlenost
StEna 4 - Normiilov;i osv6tlenost
1.2 - Mistnost 1.09
Normiilov6 osv6tlenost
Cinitel osln6ni UGR
Viilcov6 osvEtlenost
Strop - Normdlov5 osvEflenost
StEna 1 - Norm5lovil osv6tlenost
StEna 2 - Normilovd osvEtlenost
StEna 3 - NormSlovd osv€tlenost
St6na 4 - Normdlovii osvdtlenost
StEna 5 - Norm6lovil osv6tlenost
St6na 6 - Normdlovd osvdtlenost
StEna 7 - Norm6lovd osvdtlenost
StEna 8 - Normdlov6 osvdtlenost
Stdna 9 - NormSlov:i osvEtlenost
St6na 10 - Normdlov6 osvEtlenost

1,3 - Mistnost 1.12
Norm;ilov;i osvdtlenost
Cinitel oslnEni UGR
V6lcovS osvdtlenost
Strop - Norm6lovd osvEflenost
StEna 1 - Normdlovii osvdtlenost
St6na 2 - Normiilovd osvEtlenost
St6na 3 - Normdlov6 osvdtlenost
St6na 4 - Normdlovd osv6tlenost
StEna 5 - NormdlovS osv6tlenost
St6na 6 - Norm6lov6 osvdtlenost
1.4 - Mistnost 1.OB

Norm:ilovii osvEtlenost
dinitel osln6ni UGR
V5lcovii osvdtlenost
Strop - Normilov6 osvEtlenost
St6na 1 - Normdlov6 osv6tlenost
Stdna 2 - Normdlov6 osvdtlenost
Stdna 3 - Norm6lovd osv6tlenost
StEna 4 - Norm6lov6 osv6tlenost

Minim6lni
hodnota

518 lx
0

217 lx
165 lx
222!x
230 lx
211 lx
230 lx

476lx
15

154 lx
206 lx
324 lx
376lx
192 lx
202 lx
142 lx

309 lx
324 lx
273 lx
291 lx
313 lx

770lx
L5,7

283 lx
342lx
361 lx
447 lx
465 lx
403 lx
285 lx
358 lx

549 lx
0

224 lx
218 lx
245 lx
251 lx
245 lx
252lx

Pr0mEmS
hodnota

628 / 500 lx
11,4

230 / 100 lx
199 I 75lx

396 / 100 lx
a54 / 100 lx
379 / 100 lx
454 / 100 lx

789 / 500 lx
17,2

307 / 100 lx
36L l75lx

100 lx
100 lx
100 lx
100 lx
100 lx
100 lx
100 lx
100 lx
100 Ix
100 lx

Maximdlnl
hodnota

744 lx

L5,4122
251 lx
251 lx
613 lx
980 lx
571 lx
980 lx

942!x
L8,5122

366 lx
778lx
987 lx
852 lx
1128 lx
1408 lx
2409 lx
1051 lx
609 lx
521 lx

965 lx
826 lx

1363 lx
t9,5 | 22

529 lx
428lx

1126 lx

1034 lx
1025 lx
893 lx
1309 lx

1532 lx

784 lx
L4,9122

262lx
514 lx
643 lx
1075 lx
643 lx
1075 lx

RovnomErnost

0,82 I 0,6

0,94 l0,t
0,83 / 0,1
0,56 / 0,1
0,51 / 0,1
0,56 / 0,1
0,51 / 0,1

0,6 10,6

0,5 | o,t
0,57 I 0,t
0,57 I 0,1
0,56 / 0,1
0,34 I o,L
0,38 / 0,1
0,25 lo,L
0,54 | 0,t
0,7 | 0,1
0,6 I 0,L

0,55 / 0,1
0,57 lo,t

0,7 l0,6

0,63 / 0,1

0,9 l0,l
0,46 | 0,L

0,6 / 0,1
0,61 / 0,1
0,6 / 0,1

0,39 lo,r
0,51 / 0,1

0,83 / 0,6

0,93 / 0,1
0,7 | o,l
o,ss / 0,1
0,48 | o,L
0,55 / 0,1
0,48 l0,t

Index poddnl
barev

80/80

80/80

80/80

80/80

573
569
562
531

572
s75
466
458
528
545

1104 / 500 lx
17,8

447l100lx
381 I 75 lx

789 / 100 lx
748 / 100 lx
763 / 100 lx
667 / 100 lx
730 / 100 lx
700 / 100 lx

661 / 500 lx
11

240 / 100 tx
3L0l75lx

445 / 100 lx
526 / 100 lx
445 / 100 lx
526 / 100 lx

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvE hodnoty oddElen6 lomitkem, pak dislo pied lomitkem je vypoiitand hodnota a ifslo za
lomftkem je poiadovand (minim6tni nebo maximdlni) hodnota.
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P0dorys - 1 Podlali

il

il

1.2

il

il il,il
1.1: ltiistnoct L.O7 | L.2: Mistnost 1.09 | 1.3: Mistnost 1.12 ! 1.4: Mistnost 1.O8
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1.1 lttistnost l,Ol 44.28 - kuchyn6

Vfpotet
Podet odrazE

Rozm6r element6rni plochy
Ddlici pomdr svitidla

0o*ta
distota prostiedi
0arZau podltat

Interual obnovy povrch0

Interval tiStEni svitidel
Funkini spolehlivost
V'imEna sv6teln,ich zdroj0

3

200 mm

10

disti
Ano

36m
12m
100 Yo

Individudlni

Geometrie

D6lka

Sirta
V,i5ka

Plocha

Odraznost

Podlaha

Strop
StEny

2600,00 mm

3350,00 mm
3800,00 mm
8,7 mt

0r3

0,7
0r5

Vyhroiit mleta 0kolu podle normy
Vytvoiit misto rikolu pro True
v6lcovou osv6tlenost

Soustava svltldel 1 - FUTUM 2.4ft VP Al 8800/840 , LED,pr0myslovd,z:ikladna z pC,difuzor translucentni rc,kab. viv. pG
13,5,vent. ucp. BVPB-0l- M12x1,5 (D)

Vlastroeti pravideln6 skupiny
Natodeni soustavy 0,0 0,0
Natoieni svitidel

6a*ua
Piim,i udriovaci iinitel 0,846

Nizev PosunuU [mm] Oto€eni [o]

Podet pouiirich svitidet 2

0ro

Nastaveni
o V,iika

poEty

Plocha

Poddtek

Ndzev

3259,00 mm

0,0 0,0 3259,0 mm

Posunuti [mm] Otoieni ["]
Svitidlo I 1250,0 837,5 3259,0 0,0 0,0 0,0 svitidlo 2 t250,0 25L2,5 3259,0 0,0 0,0 0r0

OsvEtlenoat na stEnich a stropu

Stdna

OsvEtlenost lx
Strop
tgg,2

St6na 1

396,5
StEna 2

454,1

St6na 3

379,4
Stdna 4

454,t

71fi



P0dorys - 1,1 Mistnost 1.07

2312

837

Nonn6lov6 owEtlenost - 1.1 Mistnost 1.07

lT-l

l----T--l

o
lO(')
rf)

1 250

1675 -

a0

I

8

7

B6

400 1000 I 1600 2200
1 250

Emin/EmlEmax: 518/6281744|x I Rovnomdrnost: 0,82 | Udrzovacitinitet: e77
ViSka: 850,0O mm i Odsazenf; 4OO,OO x475,OO mm I iloztede: 600100 x 6oeb0 mm

2875

2512

2275 -

1 075

837

475

8/18
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iinltel osln6ni UGR - I.1 Mistnost 1.07

2875

2512

2275

1675 -

1 075

837

4t5

tttl
400 1000 ireoo 2200

1250

Min/Avg/Max: OlLL,4lL3,4 | Odklon od roviny: O,OO o

V'i5kar 120O,00 mm I Odsazeni: 4OO,OO x 475,00 mm I Roztede: 6OQ0O x 6OO,0O mm

Vilcov6 osvEiHenost - 1.1 Mistnost 1.07

2875

2512

2275

1675 *

400 1000 I 1600
1250

Emin/EmiEmax; 2L7l23o1251lx I RovnomErnost: 0,94 | udriovacliinitet: 0,6g
V,i5ka; l2O0rOO mm I Odsazeni: 4OO,0O x 475100 mm I Roztete: 600100 x SO0TOO mm

I

2200

9lL8

o
rr)
aO
ct)

20

I

I

7



1.2 ttlistnost 1.09 44.28 - kuchyn6

\rfpodet
Poiet odrazrl

RozmEr elementSrni plochy

Ddlfci pom6r svitidla

0o*ua
tistota prostiedi
UOTZOu potitat
Interval obnovy povrch0

Interval diStdni svitidel
Funkf ni spolehlivost
V'im6na svEteln'ich zdrojfi

Osv€tlenost na stEnich a stropu

3

300,00000000000006 mm
10

distd
Ano

36m
12m
100 o/o

Individudlni

VyWofit mlsta 6kolu podle normy
Vytvofit mrsto tikolu pro True
v6lcovou osvEtlenost

Geometrie
v,iika
Plocha

Odraznost

Podlaha

Strop

StEny

3370,00 mm

40,9 mz

0,3

0,7
0,5

StEna

Osvdtlenost lx
StEna

Osvdtlenost lx

Strop Stdna 1

361,4 572,9

St6na 8 St6na 9
458,2 528,5

StEna 2 StEna 3

568,7 562,4
StEna 10

544,8

St6na 4
531,1

St6na 5

572,0

StEna 6 StEna 7

574,9 466,4

Soustava sviUdel I 'FUTUM 2.4ft VP Al 8800/8,10 , LED,pr0myslovd,ziikladna zPCdifuzor translucentni Pc,kab. vw. pC

l1lyen!:gcp.-Uttg1:M 12x1,5 (D)

Vlafirosti pravideln6 skupiny
Natofenf soustaw 0,0 0,0 -0,0
Natodenisvitidel 0,0 0,0 -90,0

0orlta
Pilmri udriovaci iinitel 0,846

NSzev PosunuU [mm] Otoieni [o]

3259,00 mm

Poiet pouiidch svftidel 10

Plocha

Pofiitek -0,0 -O,O 3259,0 mm

I{5zev Posunutf [mm] OtoEeni [o]

Nastaveni
o V,iika
o Poity

Svltidlo 1 902,2 1168,7 3259,0 0,0 -0,0 -90,0 Svitidlo 2 902,2 3506,2 3259,0 0,0 -0,0 -90,0

Svitidlo 3 902,2 5843,7 3259,0 o,o -o,o -90,0 Svitidlo 4 902,2 8181,2 3259,0 0,0 -0,0 -go,o

Svitidlo 5 2706,7 1168,7 3259,0 0,0 -o,o -90,0 Sv[tidlo 6 2706,7 8181,2 3259,0 0,0 -0,0 -90,0

Svitidlo 7 4511,1 1168,7 3259,0 o,o -0,0 -90,0 Svitidlo 8 4511,1 3506,2 3259,0 0,0 -0,0 -90,0

svltidlo 9 4511,1 5843,7 3259,0 o,o -o,o -90,0 Svftidlo 10 4511,1 8181,2 3259,0 0,0 -0,0 -90,0
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P0dorys - 1.2 Mistnost 1.09

fl

fl

f,

fl

fl fl

fl fl

818'1

5844

3508

1169

ttl
902 2707 4511

Nomilov6 osvEtlenost - 1.2 Mistnost 1.09

8675
8181
7675

6675

- 5675

4675

- 3506

2675

1 675
1169
675

./ 5413

ltl \
707 t 2707 3707 I

902 | 4511 I

1707 4707
Emin/Em/Emax: 47617891942|x I Rovnomdrnost: 0,6 | udriovaci iinitet: or77

v'i5ka: 85o,oo mm I odsazeni: 705,6s x 575roo mm I Roztede: 1oo0,oo x loOb,oo mm
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Ein:teloslnEni UGR - L2 Mistnost 1.09

8675
8181
7675

6675

. u13

lll

s844 - 5675

4675

3675 * 3506

2675

1 675
1169
675

707 t 2707 3707 |

S02 | +st'l t

1707 4707
Min/Avg/Max: LslL7,2lt,8,5 | Odklon od roviny: O,O0 o

V'i5ka: 1200,O0 mm I Odsazenl: 706,65 x 675rdl mm I Rozteie: tdOqOO x t(XtO,Oo mm

V6lcovi oryEdenost - 1.2 Mistnost 1.09

8675
8181
7675

6675

5844 - 5675

4675

3675 - 3506

2675

'1675

1169
675

, 5413

-

tlt \
707 r 2707 3707 |

902 I 4511 I

1707 4707
Emin/Em/Emax: L54l3O7 1366 lx I Rovnomdrnost: 0rS I Udriovaci iinitel: 0169

V'i5ka: 120Q00 mm I odsazenir 706,65 x 675,00 mm I Rozteie: 100900 x todo,oo mm

t2lt8



1.3 Mistnost 1,12 44.28- kuchyn6

\lt?eoCet

Podet odraz8

Rozm6r elementdrni plochy
DElicipom6r svitidla

0orlua
distota prostiedl
UOr:Uu poditat

Interval obnovy povrchO

Interval diStEni svirtidel

Funkdni spolehlivost
V'im6na sv6teln,ich zdroj0

3

200 mm

10

eistd
Ano

35m
12m
100 o/o

Individudlnf

Geometrie

V,i5ka

Plocha

Odraznost
Podlaha

Strop

Stdny

Nastavenl

V,iika

PoEty

Poiet pouiitich svitidel

\ryfuoiit mista 6kolu podle normy
Vytvolit m[sto ilkolu pro True
v6lcovou osvEtlenost

3370,00 mm

26,6 mz

0r3

0,7
0r5

Soustave svifidel 1 - FUTUM 2.4ft VP Al 8800/840 , LED,pr0myslov6,z6kladna zpCdifuzor translucentni pc,lGb. vW. pC

ll[y!l!.!9p: _BJl9:-9t, u r 2x1, 5 ( D)

Vlastnostl pravldelnd skupiny
Natoieni soustavy -0,0

Natodenisvftidel 0,0

0orlua
Piim,i udriovacf Einitel 0,846

Ndzev Posunutf [mm] Otoieni [o]

Plocha

Pof6tek 0,0 -0,0 3259,0 mm

N6zev Posunutf [mm] O,toIenl [o]

-0,0 0,0 o

o,o -go,o o

3259,00 mm

I

Svitidlo 1 1000,0 916,2 3259,0 -0,0 o,o -90,0 svitidlo 2 1000,0 2448,7 3259,0 -0,0 0,0 -90,0

Svltidlo 3 1000,0 4081,2 3259,0 -0,0 0,0 -go,o Svitidlo 4 1000,0 5713,7 3259,0 -0,0 0,0 -90,0

Svitidlo 5 3000,0 816,2 3259,0 -0,0 0,0 -90,0 sv[tidlo 5 3000,0 2448,7 3259,0 -0,0 0,0 -90,0

Svftidlo 7 5000,0 816,2 3259,0 -0,0 0,0 -90,0 Svitidlo 8 5000,0 249,7 3259,0 -0,0 0,0 -90,0

OsvEtlenost na stEniich a strcpu

Stdna

OsvEtlenost lx
Strop
381,4

St6na 1

788,7
St6na 2

747,7
Stdna 3

753,2
Stdna 4
667,1

Stdna 5 St6na 6
730,3 699,9
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- 1.3 Mistnost 1.12

5714

4081

816

1000

Normilovi osnEtlenost - 1.3 Mistnost 1.12

5765 - 5714

4765 -
4081

3765

2765 -
2449

,1765 _

816 _ 765

500 r 2500 r 4500 |

1000 I 3000 | 5000 I

_ Emin/Em/Emax:77OlLL04/1363!x I Rovnom6rnost: 0,7 | UdrZovaciiinitet: e7Z
V'i5ka: 85O,00 mm I Odsazeni: 5OO,OO x 765100 mm I Rozteie: IOOeOO x IOOO,OO mm

t4lt8

Nr$g)
$l



Einitet oslnEni UGR - I.3 Mfstnost 1.12

5765 - 5714

4765

4081
3765

2765 -
2M9

.t765

816 - 785

1000 I 3000 I 5000 |

Min/Avg/Max: 15,71L7,8119,5 | Odklon od roviny: 0rOO o
V'f5ka: 120QOO mm I Odsazeni: 5O0,OO x 765100 mm I Roztede: 10OO,O0 x 1OOOO0 mm

Vftcovi cv&lenost - 1.3 Mistnost 1.12

5765 - 5714

4765

4081
3765

2765
2449

1 765

Et6 - 765

500 | 2500 | 4500 |

1000 | 3000 | 5000 I

Emin/Em/Emax: 2831447 1529 lx I Rovnom6rnost: Q63 | Udriovaci iinitet: e69
V,i5ka: 1200,00 mm I Odsazeni: 5O0rOO x 765,00 mm I Roztede: 10(Xt O0 x lOOd,O0 mm

15i18
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1,4 lrlistnost 1.08 44.28 - kuchynE

WpoEet
Podet odrazrl

RozmEr elementdrni plochy

D6licipom6r svltidla

0arlua
Cistota prostiedi
0aaOu podrtat

Interual obnovy povrch8

Interval diSt6ni svitidel
Funkfni spolehlivost
Vlim6na sv6teln,ich zdroj0

Soustava svitidel 1 - FUTUM 2,4ft Vp At 8800/9,10 ,

Geometrie

D6lka

5irua

V,iSka

Plocha

Odraznost
Podlaha

Strop
StEny

\lyhroiit mlcta (kolu podle normy
Vywolit m[sto rlkolu pro True
vilcovou osvEtlenost

LED,pr0mplov6,#kladna z pCdifuzor translucentnl pC,kab. yi\r. pG

3

100 mm

10

distd
Ano

36m
12m
100 o/o

Individudlni

2613,30 mm
3139,62 mm
3370,00 mm

8,2 mz

0r3

0,7
0r5

13,5,vent. ucp. BVPB-OI- M12x1,5

Vlastnocti pravideln6 skupiny
Natofeni soustavy -O,O 0,0
Natodeni sv(tidel

0adua
Piim,i udriovacidinitel 0,846

Nastavenl

V,iBka

PoIty
Poiet pouiibich svitidet

0,0 3259,00 mm

2

Nizev Posunutf [mm] Oto6eni [o]

Plocha

Podiitek -0,0 0,0 3259,0 mm

Nizev Posunud [mm] Oto&nl [ot
Svitidlo 1 1306,7 784,9 3259,0 -0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 L306,7 2354,7 3259,0 -0,0 0,0 0,0

Stdna

Osvdtlenost lx
Stdna 1

445,3

St6na 2

525,6
St6na 3

445,3

Stdna 4

525,5

16/18

Osvitlenost na st6n6ch a stropu

Strop
310,5



2355 -

785

Norm6lovi osvEtlenost - 1.4 Mfstnost 1.08

l_-.--T-l

r...--T--l

I

1 307

2770

2355 -
2170

1570

lrttt
407 100713071607 22A7

Emin/Em/Emax: 54916611784 lx I Rovnom,Srnost: Or83 | Udriovaci iinitel: e77
Vfika: 850,00 mm i Odsazeni: 406,65 x 369181 mm I Roztede: 6(Xtr(Xt x 600,b0 mm

970

785

370

17lL8



ilnitet oslnEni UGR - 1.4 Mistnost 1.08

2355

2170

, 2613

lrtlt
407 100713071607 2207

1570

970
785

Min/Avg/Max: OlLLlL4,g I Odklon od roviny: O,O0 o

V'i5ka: 120O,OO mm I Odsazenf: 406,65 x 369,81 mm ! Rozteie: 6OeOO x 500,O0 mm

Vilcovi osvEUenost - 1,4 Mistrrost 1.08

1570

, 2613

lrlll

822[S ffi 8A601 8nfl46

407 100713071607 2207

Emin/Em/Emax: 224 I 2N I 262 lx I Rovnomdrnost: Or93 | Udriovaci dinitel : 016g
V'i5ka; 1200rOO mm I Odsazeni: 406,65 x 369,81 mm I Rozteie: 60e00 x 6OOTOO mm

2355

2170

970

785
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