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Podlahová vpust DN75 se svislým

odtokem a suchou (mechanickou)

zápachovou uzávěrkou, plastový

výškově stavitelný nástavec,

mřížka 115x115 mm

nová přeložka stávajícího

dešťového svodu DN110

Podlahová vpust DN50 s vodorovným

odtokem a suchou (mechanickou)

zápachovou uzávěrkou, maximální

stavební výška 60 mm, plastový výškově

stavitelný nástavec, mřížka 115x115 mm

Předstěnový systém prováděný suchým

procesem pro závěsné WC, nastavení

objemu splachování 3,0 l/6,0 l,

ovládání zepředu

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

LEGENDA POTRUBÍ

POZNÁMKY:

LEGENDA OZNAČENÍ SVISLÉ KANALIZACE
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LEGENDA OZNAČENÍ REVIZNÍCH ŠACHET
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PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

SV-studená voda

TV-teplá voda
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Vp 110 - vpust, DN110

- vpust, DN75

- vpust, DN50

- potrubí větrací

- stávající potrubí svodné jednotné kanalizace

- stávající potrubí svodné jednotné kanalizace

- stávající potrubí svodné jednotné kanalizace

- potrubí svodné - vyšší kruhová pevnost (SN12, SN16)

- bidet závěsný

- kuchyňský dřez - jednoduchý

- sprcha, bezbariérové provedení

- WC závěsné, bezbariérové provedení

- umyvadlo, bezbariérové provedení

- pisoár bezvodný
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UMYVADLO

- myčka nádobí

- WC závěsné

- umyvadlo (TV+SV)

- výlevka závěsná

- kuchyňský dřez - dvojitý

- zásobníkový ohřívač 

4
0
0

- potrubí svodné - dešťové vody

- potrubí svodné - splaškové vody

- potrubí zavěšené pod stropem

- potrubí připojovací/odpadní

 odkazové šipky

X ... označení budovy dle stavební části

- nová revizní/vstupní šachta dešťová

větrací kanalizace/označení/průměr potrubíX.V

X.D

X.S

- stávající revizní/vstupní šachtaRŠ

- nová revizní/vstupní šachta splašková

dešťová odpadní kanalizace/označení/průměr potrubí

splašková odpadní kanalizace/označení/průměr potrubí

- obecně nezáleží na sklonu 

 při průchodu stropní kcí.

- označení klesajícího potrubí

 při průchodu stropní kcí.

- označení stoupacího potrubí

- stávající potrubí svodné jednotné kanalizace

U 2 - umyvadlo (SV)
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POZNÁMKY:

- připojovací a odpadní potrubí vedené v tichém (vyučovacím) prostoru bude provedeno z tiché kanalizace s hladinou akustického tlaku < 11dB

- střešní vpusti budou s topným kabelem 30W/230V

- odpadní potrubí splaškové kanalizace budou vyvedeny min. 500 mm nad úroveň střechy

- potrubí ze systému HT-PP zavěšená volně pod stropem, musí být upevněna na závěsech max. ve vzdálenostech 10x ∅D

 budou provedena ze systému kanalizace HT-PP spojovaného hrdlovými spoji

- svodná potrubí splaškové kanalizace vedená v zemi, budou provedena ze systému PVC-KG SN8 nebo PP-KG SN12, SN16

- připojovací a odpadní potrubí splaškové kanalizace vedená uvnitř objektu, v drážkách ve zdi, volně nebo v instalačních předstěnách a
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